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Dokumenty
towar,zyszqce Umowa 09/2020 z 02.01.2021 r. 146/W/2021 04.03.2021
prObce nr i data zlecenia klienta nr_protokolu z pobicrania probki data protokolu z pobicrania probki

Cel badania prébki: ocena jako$ci wody w wodociagu publicznym

Obszar badania: obszar regulowany prawnie — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Identyfikacja probki

Pochodzenie
probki Wodociag sieciowy publiczny — Swigtniki
micjsce_pobicrania probki (dane podane przez klicnta)
OZnakOW?nle Sie¢ rozprowadzajaca, Ksieginice Male, pompownia 146/W/2021
prébkl probke oznaczono jako (dane podane przez klienta) kod oznakowania Laboratorium EcoCentrum

Dane dotyczace pobierania probki

Plan pobierania prébki: probka jednorazowa

Prébkobiorca: przedstawiciel Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny: Elzbieta Wolny

Pobieranie PN-ISO 5667-5:2017-10 [A], PN-EN ISO 19458:2007 [A] 04.03.2021, godz. 10'°

prébki metoda pobierania data i godzina pobicrania probki

Miejsce przeprowadzenia badania prébki: Laboratorium badawcze (zewngtrzny dostawca badan)

SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyniska 52A,
nr akredytacji AB 313

nazwa i adres laboratorium, nr akredytacii

Prrdkazanic pr(')bkl Punkt przyjecia: Rejestracja w lab. badawczym: Ozhakowaniapiobks
00 50 Z p
o oot 04.03.2021, godz. 14 | 04.03.2021, godz. 17 przez laboratorium 079578/02/2021
data i godzina data i godzina kod oznakowania
Badania rozpoczgto 04.03.2021 Badania zakonczono 12.03.2021
data data
Stan prébki dostarczonej do nie budzi zastrzezen
laboratorium uwagi
Sprawozdanie/raport SB/20724/03/2021 12.03.2021
Z badaﬁ nr sprawozdania/raportu data sprawozdania/raportu

[A] — metoda badawcza akredytowana Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny nr akredytacji AB 1343

Sprawozdanie nie powinno by¢ powielane inaczej, niz w catosci. Laboratorium EcoCentrum Elzbicta Wolny uzyskato pisemng zgodg¢ na publikacj¢
wszystkich danych od Laboratorium badawczego wykonujacego badania. Klient ma prawo do zlozenia skargi. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
dotyczacych dziatalno$ci laboratoryjnej Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny odbywa si¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.06.1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz.2096) oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskéw (Dz.U. 2002, Nr 5, poz. 46). W trakcie realizacji dziatalnosci laboratoryjnej nie wystapity zadne
szczegblne okolicznosci mogace wplynaé na wazno$¢ wyniku. Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny nie odpowiada za informacje dostarczone
przez klienta, ktére moga wplyna¢ na wazno$¢ wyniku. Dokumenty i zapisy dotyczace pobierania probki sa przechowywane w Laboratorium
EcoCentrum Elzbieta Wolny i moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.
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Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny
ul. Grecka 58C, 54-406 Wroctaw; tel./fax: 71 374 03 97
e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl

Wyniki badania prébki

Badania wykonane przez Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny w miejscu pobrania prébki

Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik Niepewnos¢"
(parametr)

Chlor wolny® PB-06-03 z dnia 02.01.2020r.  [A] | mg Cly/l 0,24 0,03
Temperatura wody PB-01-04 z dnia 02.01.2020r.  [A] °C 8,7 0,4
pHY PN-EN ISO 10523:2012 [A] : 8,1 0,1

temp. pomiaru 8,7°C
Przewodnoséelektryezn PN-EN 27888:1999 [Al| uS/em . 31
wlasciwa % 3) temp. pomiaru 8,7°C

Uwagi:
D _ niepewnos¢ rozszerzona (wspotezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajacy poziom ufnos¢ w przyblizeniu 95%) obejmuje etap pobierania probki
» _ korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury do temperatury 25,0°C

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do pobranej i badanej probki.

[A] — metoda badawcza akredytowana Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny nr akredytacji AB 1343
) Badania wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wroclawiu (decyzja nr 785/21 z dnia 25.02.2021 r. wazna do 25.02.2022 r.)

Autoryzacja

Kierownik Laboratorium
EcoCgntrum

W
Elzbiefa Wolny
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Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny

ul. Grecka 58C, 54-406 Wroctaw; tel./fax: 71 374 03 97
e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl

< . : =
= Wynik Ni « £ £ | Dopuszczalne
Wskaznik oznaczany Metodyka = r;::’::gfna %E g- warto$ci (NDS)
B €| £ | wskaznikéw
= | 079578/02/2021 <
Badania wykonane przez: SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium SGS Polska, nr akredytacji AB 313
(zewnetrznego dostawce badan)
pH PN-EN ISO 10523:2012 (A)L2ZPS)| - 8,1 +02 |PS|BS| 65-950inz0c
Brzewodnosc elekirycaa PN-EN 27888:1999 (A)(ZPS) | nS/ 1046 +157 | PS|BS | 25009101
wlasciwa (PEW) w temp. 25°C ‘ : Rt =
Chrom (Cr) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) ng/l 6,0 +0,6 PS | BS <50
Otéw (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) ng/l <10 = PS | BS <109#1B
Kadm (Cd) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| pg/l <0,30 = PS | BS <5
Miedz (Cu) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| mg/l 0,0031 +0,0004 | PS | BS <2,0919z18
Séd (Na) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| mg/l 8,19 +0,82 PS | BS <200
Magnez (Mg) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| mg/l 80,7 +162 |PS|BS | 7-1259%
Glin (Aluminium) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| pg/l <10,0 = PS | BS <200
Mangan (Mn) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| pg/l 33,1 +34 |PS|BS <50
Zelazo (Fe) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| pg/l < 60,0 = PS | BS <200
Nikiel (Ni) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) ng/l 17,5 +1,8 PS | BS <209%1B
Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) ng/l 2,7 +0,3 PS | BS <10
Srebro (Ag) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) mg/l <0,0020 - PS | BS <0,01 Ni®=zID
Selen (Se) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) ng/l 2,1 +0,3 PS | BS <10
Antymon (Sb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS) ng/l <1,0 = PS | BS <5
Bor (B) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A),(ZPS)| mg/l < 0,050 = PS | BS <10
bez
Ogdlny wegiel organiczny (OWO) |PN-EN 1484:1999 (A),(ZPS) | mg/l 1,4 +0,3 PS | BS | nieprawidtowych
zmian 8)z1C
Siarczany (SO+) ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) | mg/l 205 +31 PS | BS <2509%IC¢
Chlorki (CI) ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) mg/l 37,5 *7,5 PS | BS <250 9=IC
Fluorki (F) ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) | mg/l 0,10 +0,02 PS | BS <15
Suma chloranéw i chlorynéw PN-EN ISO 10304-4:2002 (A),(ZPS) | mg/l <0,20 — PS | BS <(0,7 »#IP
Zalecany zakres
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A),(ZPS) | NTU 2,59 +0,78 PS | BS warto$ci
do 1)0 7 z1C, A*
PN-EN ISO 7887:2012; 26 &
Barwa Ap1:2015-06 (A),(ZPS) | mgPt/I <5 - PS | BS =ICA
Liczba progowa zapachu (TON) [PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) - <1 - PS | BS AL
Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) — <1 - PS | BS L
Utlenialnos¢ 2 KMnO (Indeks 5 k150 8467:2001 (A)ZPS)| mgl 0,80 £0,20 |PS|BS| <swee
nadmanganianowy)
Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) ng/l <5,0 = PS | BS < [ H=1B
Amonowy Jon (Jon amonu) PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) | mg/l <0,05 - PS | BS <0,50
Azotany (NO3) PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) | mg/l 13,8 +2.1 PS | BS £502=1B
Cyjanki PN-EN ISO 14403-2:2012 (A),(ZPS) ng/l <15 = PS | BS <50
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Laboratorium EcoCentrum ElZzbieta Wolny

ul. Grecka 58C, 54-406 Wroctaw; tel./fax: 71 374 03 97
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] . -
] Wynik ) B £ | Dopuszczalne
. z Niepewnos¢ | > &| § . .
Wskaznik oznaczany Metodyka e rorszerzons | 8| E wartosci (NDS)
B £7| 5| wskaznikow
= | 079578/02/2021 <
Badania wykonane przez: SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium SGS Polska, nr akredytacji AB 313
(zewnetrznego dostawce badan)
Rteé (Hg) PN-EN ISO 17852:2009 (A),ZPS)| gl < 0,050 = PS | BS <1,0
Twardo$¢ ogélna ISO/TS 15923-2:2017-10  (A),(ZPS) C;C‘(g.)i i 514 +129 | PS|BS | 60-500%%"P
Benzo(a)piren KJ-I-5.4-13C (A),(ZPS) | g/l < 0,003 - PS | BS <0,010
Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych  [KJ-1-5.4-13C (A),(ZPS)| ng/ < 0,024 - PS | BS <0,109=!8
(WWA)
Akryloamid KJ-1-5.4-14C (A),(ZPS) ng/l <0,075 - PS | BS <0,10 H=B
Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) | pg/l < 0,060 - PS | BS <0,10 V=B
Benzen PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) ng/l <0,30 - PS | BS <10
Chlorek winylu PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) ng/l <0,15 - PS | BS <i0,50 D=1
Suma trichloroetenu i
¢ {etrachloroetenu PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) ng/l <2,0 - PS | BS <10
1,2-Dichloroetan PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) ng/l <0,8 = PS | BS <30
Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) | mg/l < 0,001 - PS | BS <0,030 2% 1D
Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) mg/l 0,001 +0,001 PS | BS <0,015 2P
;;'ﬁ;"met"“y -ogélem (suma |\ b\190 10301200249 (ALZPS) | pg/l 5,19 £1,56 |PS|BS | <100»izm
Endosulfan I (alfa) (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS)| ng/ < 0,020 - PS|BS | <0,109inzI1B
Endosulfanu siarczan (Pestycyd) |PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | pg/l < 0,020 - PS|BS | <0,109!"=8
Suma pestycydéw PN-EN ISO 6468:2002 © (A),(ZPS) ng/l <0,44 = PS | BS <0,50 919218
. CZ-SOP-D06-03-183.A (US _ e
Azoksystrobina EPA 535 US EPA 1694) (A),(PZZ) ng/l <0,050 PZ1| BS <0,10
CZ-SOP-D06-03-183.A (US _ —
Chlomazon EPA 535: US EPA 1694) (A),(PZZ) | ng/l <0,050 PZ1| BS | <0,10
: CZ-SOP-D06-03-183.A (US _ 6)i7zIB
Chloropiryfos EPA 535: US EPA 1604) (A),(PZZ) | pg/l <0,050 PZ1| BS | <0,10
CZ-SOP-D06-03-183.A (US _ 6)i7)z1B
Epoksykonazol EPA 535 US EPA 1694) (A),(PZZ) | png/l <0,050 PZ1| BS | <0,10
CZ-SOP-D06-03-183.A (US _ 6)i7)z1B
Lenacyl EPA 535: US EPA 1694) (A),(PZZ) | pg/ <0,050 PZ1{ BS | <0,10
CZ-SOP-D06-03-183.A (US 6)i7)z1B
Metazachlor EPA 535: US EPA 1694) (A),(PZZ) | ng/l <0,050 - PZ1| BS | <0,10
3 CZ-SOP-D06-03-183.A (US 6)i7)zI1B
Nicosulfuron EPA 535: US EPA 1694) (A),(PZZ)| ng/l <0,050 - PZ1| BS | <0,109i7z!
. CZ-SOP-D06-03-183.A (US B —_——
Propikonazol EPA 535; US EPA 1694) (A),(PZZ) | png/l <0,050 PZ1| BS | <0,10
CZ-SOP-D06-03-183.A (US 6i7zIB
Terbutylazyna EPA 535; US EPA 1694) (AL(PZZ)| ng/ <0,050 - PZ1| BS | <0,1097
Tebukonazol g}%AS%P;Pl?g-g}%X 8136§4§US (A).(PZZ) png/l <0,050 - Pz1| BS <0,100i7z1B
bez
Liczba mikroorganizméw (22°C) |PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS) | jtk/1ml 2) <1-6 PS | BS | nieprawidiowych
zmian » %1€
Liczba enterokok6w kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZPS) |jtk/100ml 0 - PS | BS 0
. g . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ; _ hzic
Liczba bakterii grupy coli +A12017-04 (A),(ZPS) |jtk/100ml 0 PS | BS 0
s s . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 (A),(ZPS) |jtk/100ml 0 - PS | BS 0
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Laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny
ul. Grecka 58C, 54-406 Wroctaw; tel./fax: 71 374 03 97
e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl
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< Wynik " i %.| £ | Dopuszczalne
o, A I "
Wskaznik oznaczany Metodyka e e smnd | 3 £ | wartosci (NDS)
= 3| ¢ o
2 wskaznikéw
= | 079578/02/2021 = | 2

Badania wykonane przez: SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium SGS Polska, nr akredytacji AB 313
(zewnetrznego dostawce badan)

Liczba Clostridium perfringens
acznie ze sporami

PN EN ISO 14189:2016-10  (A),(ZPS) |jtk/100ml 0 = PS | BS 0 dzic

Objasnienia:
jtk/100ml — liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

6)i9)zI1C Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody niegazowanej
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub
pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza

4i5)zIB Wartos¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz
pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych
krétkotrwatych wzrostow stgzen; Warto$¢ dopuszcezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjna wody
dla rur miedzianych.

6)z1D Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow dopuszczalne
stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzglgdéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie
naklada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

7)i8)z1D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek srebra;
Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego moze wynosic¢ do 0,05
mg/l.

8)z1C Nie musi by¢ oznaczany dla produkcji wody mniejszych niz 10000 m?® dziennie.

7)z1C A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnosei) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

5)z1C, A* Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych
Zmian.

A* Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

1z1C Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

3)zI1B W miar¢ mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ si¢ do osiagnigcia nizszej wartosci
4z1D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
2)zIB Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotandw (NO;) i azotynow (NO,) w

mg/l. Stgzenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybugji nie moze przekracza¢
wartosci 0,10 mg/l.

9)z1B Wartos¢ oznacza sumg stgzen wyszczegolnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

6)i8)z1B Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze
produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te
pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwa¢ w danej strefie zaopatrzenia w wodg. Suma pestycydéw oznacza sume
poszczegblnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilo§ciowo w ramach monitoringu.

2)zI1C Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

3)i10z1B W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekeje powinno dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Trihalometany — ogétem (suma
THM) - warto$¢ oznacza sume stgzen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

(bromoform).

)z1B Warto$é odnosi si¢ do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

2)zID W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

Hzl1C Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie
parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

6)z1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody.

4z 1B Wartos¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz
pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych
krétkotrwatych wzrostow stezen.

2)z 1D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

3)z1C Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z uje¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy
zbada¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwdrczych, np.
Cryptosporidium.

6)i10)z1C  Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
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6)i7)z1B Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze

produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te
pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg. Wartos¢ stosuje si¢ do kazdego
poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.

9)z1D W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie naklada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

Informacje dotyczace zastosowanej metody badawczej SGS Polska Sp. z o0.0. Laboratorium SGS Polska:

KJ-I-5.4-13C - Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019

KJ-1-5.4-13C™ — Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stgzen zwigzkow: benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

KJ-I-5.4-14C — Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN ISO 10301:2002 %) — Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwiazkoéw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan,
tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002® — Suma pestycydéw jako suma stgzen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE; 2,4'-DDT; alfa-
HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny,
izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor, cis-chlordan, trans-chlordan)

PN-EN 1622:2006 — Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona, dla badan mikrobiologicznych jako przedziat ufnosci.
Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewno$¢ podano dla analizy.

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do pobranej i badanej probki.

Warto$ci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK .432-57d/2020 z dnia 19.10.2020r.)
PZZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS: Cieszyn, ONS-HKi$-0615/3/1/2021 z dnia 12.02.2021

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; PZ1 - badanie wykonane przez podwykonawce L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)
Autoryzowal: BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
Autoryzacja

Kierownik Lgboratorium
EcoC E?'n:rum

Otrzymuja: Elzbiet Olny
klient — 1 egz. 1

a/a-1egz.
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