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Ocena jakosci wody
dostarczanej w 11 potroczu 2022 r. z wodociggdw sieciowych funkcjonujacych
w gminie Sobotka

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje ocene jakosci wody
dostarczanej w II potroczu 2022 r. z wodociggdw sieciowych funkcjonujgcych w gminie Sobdtka.

Wodociagi sieciowe: Swiagtniki i Sulistrowiczki, funkcjonujagce  w  gminie  Sobotka,
sq zarzgdzane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,.Sleza”, ul. Czysta 7, 55-050
Sobotka.

Podstawg przekazanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegolnych wodociggow
sieciowych byly wyniki badan kontrolnych prébek wody pobranych z punktéw usytuowanych
w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociagowego, ktore dotyczyty:

e podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW — woda uzdatniona
podawana do sieci),

e rozprowadzajacej sieci wodociggowej (studnie wodomierzowe),

e miejsc czerpania wody przez konsumentow (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia).

Czgstotliwos¢é pobierania kontrolnych prébek uzalezniono od iloéci produkowanej przez
wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy parametry grupy A i B oraz nadzdr
sanitarny uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu i sktadu surowca (jakos¢
wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosci
wystapienia wtdrnych zanieczyszczen w rozprowadzajacej sieci wodociggowej oraz w wewnetrznej
instalacji wodociagowe;.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w gminie Sobdtka
w Il pdtroczu 2022 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia), z miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda
przeznaczona do spozycia) oraz z sieci wodociggowej (studnie wodomierzowe).

Zakresy analiz wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych prébek
wody w ramach parametrow grupy A i parametréw grupy B przedstawiono w tabeli 1.

Zestawienie wynikéw badan probek wody pobranych z wodociagdéw sieciowych w 11 pélroczu
2022 r. umieszczono w tabeli 2.

W tabeli 3 zestawiono informacje o ocenie jakosci wody dostarczanej odbiorcom z urzadzen
wodociagowych funkcjonujgcych w gminie Sobdtka w Il pétroczu 2022 r.

Analizujgc wyniki badan kontrolnych prébek wody pobranych z poszczegdlnych urzadzen
wodociagowych w gminie Sobdtka uzyskane w11 potroczu 2022 r. stwierdzono:

e wodociag sieciowy Swigtniki — pobrano tacznie 18 probek wody, z ktorych 10 prébek
zbadano pod wzgledem mikrobiologicznym, a 18 probek pod wzgledem
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fizykochemicznym. Z pobranych 18 probek wody, 15 prébek spetniato wymagania
sanitarne, a po badaniu pozostatych 3 prébek odnotowano przekroczenia parametrow
fizykochemicznych (3 przekroczenia twardosci ogolnej, 1 przekroczenie manganu).
Przekroczen mikrobiologicznych nie odnotowano. W przypadku nieznacznego
przekroczenia zawartosci manganu, przeprowadzono dziatania naprawcze, ktorych
skuteczno$¢  potwierdzono  poprzez  badanie  kontrolnej  prébki  wody.
W odniesieniu do uzyskanych, ponadnormatywnych wynikéw badan twardosci
ogolnej wody, nalezy stwierdzi¢, ze Zarzadca wodociagu rozpoczal i prowadzi
dzialania zmierzajace do uzyskania poprawy Jakosm dostarczanej wody. W dniu
12.09.2022 r. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .Sleza” wystapil
do PPIS we Wroctawiu z wnioskiem o przedluzenie terminu warunkowej
przydatnosci wody do spozycia dostarczanej z wodociggu sieciowego Swigtniki.
Whiosek uzasadniono ztozono$cig przedsigwzigcia, ktore wigze si¢ z koniecznoscig
poniesienia duzych naktadow finansowych. W zwigzku z powyzszym, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydal decyzje, w ktorej stwierdzit
warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, obowiagzujaca na kolejny okres, t).
do dnia 30.09.2023 roku. W decyzji podtrzymano okreslona wezesniej, dopuszczalng
warto$¢ parametryczng dla twardosei ogdlnej na nieprzekraczalnym poziomie 680 mg
CaCOs/I. W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnej
wartosci parametrycznej dla twardosci ogdlnej okreslonej w decyzji.

Kontynuowane byly oznaczenia zawartosci niklu - dokonano 6 oznaczen tego
parametru, wszystkie uzyskane wyniki byly zgodne z obowigzujacymi normami.

e wodocigg sieciowy Sulistrowiczki — pobrano tacznie 3 probki wody, ktére
zbadano pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym. W ocenianym
okresie nie odnotowano przekroczen, jakos¢ wszystkich przebadanych probek wody
spetniata wymagania sanitarne.

Na podstawie przeprowadzonej - analizy wynikéw badafn  probek wody pobranyce
z wodociagéw funkcjonujacych w gminie Sobotka, po uwzglednieniu czgstotliwosci i poziomu
wystepujgcych niezgodnoéci ich  przyczyn oraz dzialan  naprawczych  podjetych
przez Zarzadcg oceniono, ze jako$¢ wody produkowanej i dostarczanej w Il pétroczu 2022 r.
z zastrzezeniem dotyczacym twardosci ogdlnej wody dostarczanej z wodociggu sieciowego Swiatniki,
byta zgodna z wymaganiami okteslonyml w rozporzadzemu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wode produkowang i dostarczang odbiorcom z wodociagu sieciowego Swnqtml\l w gminie
Sobdétka w Il pélroczu 2022 r. uznano za warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi -
ze wzgledu na obowigzujaca decyzje dot. warunkowej przydatnosci wody z uwagi na podwyzszong
twardos¢ ogdlng. Pod wzgledem innych podlegajacych ocenie parametrow mikrobiologicznych
oraz pozostatych parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych, jakos¢ wody dostarczanej
z wodociagu sieciowego Swiatniki nie budzita zastrzezen.

Wode produkowana i dostarczang odbiorcom z wodociagu sieciowego Sulistrowiczki
w gminie Sobdtka w 11 potroczu 2022 r. uznano za przydatng do spozycia przez ludzi.

Zataczniki:
[. Tabela | — Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach parametrow grupy A oraz parametrow
grupy B.
2. Tabela 2 — Wyniki badan probek wody pobranych w 11 pétroczu 2022 r. z wodociggdéw sieciowych
funkcjonujacych w gminie Sobotka.
3. Tabela 3 — Ocena jako$ci wody z urzgdzen wodociagowych funkcjonujacych w gminie Sobotka
w I pétroczu 2022 r.
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