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Ocena o jakosci wody
ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w I pétroczu 2023 1. z wodociggdéw
sieciowych Swigtniki i Sulistrowiczki funkcjonujacych w gminie Sobétka.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu przekazuje
oceng o jakosci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w I poétroczu 2023 r,
z wodociggéw sieciowych Swiatniki i Sulistrowiczki funkcjonujgcych w gminié
Sobétka.
Wodociagi sieciowe Swiatniki i Sulistrowiczki zarzadzane sg przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Sleza”, ul. Czysta , 55-050 Sobétka.

Podstawg przekazywanej oceny o jakosci wody uzdatnianej i dostarczanej
z wiw wodociagéw sieciowych byty wyniki badan kontrolnych prébek wody
pobranych z punktéw usytuowanych w wyznaczonych miejscach urzgdzenia
wodociggowego, ktore dotyczyly:

* wody surowe]j ujmowanej ze studni glebinowych,
® podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW-woda
uzdatniona podawana do sieci),
* miejsc czerpania wody przez
przeznaczona do spozycia).
Czgstotliwod$¢ pobierania kontrolnych prébek uzalezniono od objetosci
produkowanej przez wodociag sieciowy wody. :

konsumentéw (woda uzdatniona

Zakres wykonywanych badai laboratoryjnych obejmujgcy monitoring
przegladowy (parametry grupy B), monitoring kontrolny (parametry grupy A)
uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen §rodowiska, stanu i skladu surowca
(jakos¢ wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wod;{,
a takze od mozliwosci wystgpienia wtérnych zanieczyszczen w rozprowadzajgcej
sieci wodociggowej oraz w wewnetrznej instalacji wodociggowej. ‘

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe Swigtniki
1 Sulistrowiczki funkcjonujagce w gminie Sobétka w I pétroczu 2023 r.
uwzgledniono prébki wody surowej, pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia) oraz z miejsc czerpania wody przez
konsumentéw (woda uzdatniona w punktach u konsumentow). 5
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Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych ‘
probek w ramach parametréw grupy A oraz parametréw grupy B zawarto w tabeli nr 1.

f Zestawienie wynikéw badan probek wody w I poiroczu 2023 r. pobranych
z wodociagéw sieciowych Swiatniki i Sulistrowiczki funkcjonujacych w gmmle Sobdtka
umieszczono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacj¢ o ocenie jakosci wody w I potroczu 2023 1.
dostarczanej odbiorcom z wodociggéw  sieciowych Swiatniki 1 Sulistrowiczki
funkcjonujacych w gminie Sobdtka.

i Analizujgc uzyskane wyniki badan prébek kontrolnych wody w I pétroczu 2023 r.
pobranych z wodociggu sieciowego Sulistrowiczki funkcjonujacego w gminie Sobodtka
stwierdzono: zbadano 2 probki wody uzdatnionej, we wszystkich zbadanych prébkach nie
stwierdzono przekroczen dopuszczalne] warto$ci parametréw  mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Dodatkowo zbadano 1 probke wody surowej — wartosci oznaczonych
wskaznikéw fizyko-chemicznych jakosci wody odpowiadajg wymaganiom klasy I i II
ustalonym w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarkl Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148). Woda odpowiada dobremu stanowi chemicznemu
wod podziemnych.

. Analizujgc uzyskane wymkl badan probek kontrolnych wody w I poétroczu 2023 r.
pobranych z wodociggu sieciowego Swigtniki funkcjonujacego w gminie Sobdtka

stwierdzono: zbadano 14 probek wody uzdatnionej, we wszystkich zbadanych prébkach nie”

stwierdzono przekroczenn dopuszczalnej wartosci parametrow  mikrobiologicznych.
W 3 zbadanych probkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartosci twardosci
ogolnej, a w 1 — twardosci ogélnej i niklu. Dodatkowo zbadano 1 probkg wody surowej —
wartosci  oznaczonych wskaznikéw fizyko-chemicznych jakosci wody odpowiadaja
wymaganiom klasy I, IT i IIT ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu jednolitych wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148). Woda odpowiada dobremu
stanowi chemicznemu wod podziemnych.

Z uwagi na utrzymujgca si¢ podwyzszona twardos¢ wody Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydat w dniu 15 wrze$nia 2021 1. decyzjg Nr 4845/21
(zmieniong w dniu 27 wrze$nia 2022 r. decyzjg Nr 6137/22), w ktorej stwierdzil warunkowsg
przydatno$¢ wody dostarczanej z wodociggu sieciowego Swiatniki. W decyzji okreslono
dopuszczalng warto$¢ parametryczng dla twardosci ogoélnej na nieprzekraczalnym poziomie
680 mg CaCOj3 / 1, a takze nakazano doprowadzenie tego parametru do wymagan zgodnych
z normami sanitarnymi w terminie do dnia 30 wrzesnia 2023 r.

t

Informacje dodatkowe:

1. W dniu 11 stycznia 2023 r. Panstwowy Powxatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
sporzadzit ,,Ocen¢ o jako$eci wody uzdatnianej i dostarczanej w II poélroczu 2022 r.
z wodociggéw sieciowych funkcjonujgcych w gminie Sobétka” (HK.9020.1.18.2023.MP).
Wode uzdatniang i dostarczang odbiorcom w II pdlroczu 2022 r. z wodociagu sieciowego
Sulistrowiczki uznano za przydatng do spozycia przez ludzi. Wode uzdatniang i dostarczang
odbiorcom w II pétroczu 2022 r. z wodociggu sieciowego Swiatniki uznano za warunkowo
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przydatng do spozycia przez ludzi ze wzgledu na obowigzujacg decyzje dotyczacy
warunkowej przydatnosci wody z uwagi na podwyzszong twardogé 0g6lng (termin wykonania
decyzji ustalono na 30 wrzegnia 2023 r.). '

2. W dniu 20 lutego 2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
sporzadzit ,,Oceng obszarows jakosci wody do spozycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego
dla gminy Sobdétka w 2022 roku” (HK.9020.1.123.2023.MP). Wode uzdatniana
i dostarczang odbiorcom w 2022 r. z wodociggu sieciowego Sulistrowiczki uznano z4
przydatng do spozycia przez ludzi. Wode uzdatniang i dostarczang odbiorcom z wodociagu
sieciowego Swigtniki uznano za warunkowo przydatng do spozycia przez ludzi ze wzgledu na
obowigzujacg decyzje dotyczaca warunkowej przydatnosci wody z uwagi na podwyzszong
twardos¢ ogolng. :

3. W dniu 13 marca 2023 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
przeprowadzit kontrolg wodociggu sieciowego Swiatniki oraz wodociggu sieciowego
Sulistrowiczki. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia przepiséw sanitarnych (protokoty
kontroli z dnia 13 marca 2023 r. Nr 210/HK/23 oraz Nr 209/HK/23). :

4. W dniu 20 marca 2023 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
wydat decyzje Nr 2244/23 - zgode na stosowanie podchlorynu sodowego w instalacji Stacji
Uzdatniania Wody wodociagu sieciowego Swigtniki oraz wodociggu sieciowego
Sulistrowiczki (decyzja obowiazuje do dnia 10 lutego 2025 r.).

5. W dniu 20 marca 2023 r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
wydal decyzje Nr 2245/23 - zgode na stosowanie preparatu Flokor w instalacji Stacji
Uzdatniania Wody wodociagu sieciowego Sulistrowiczki (decyzja obowigzuje do dnia
10 grudnia 2024 r.). i

6. W dniu 14 kwietnia 2023 r. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
obciazy! strong oplata z badanie probki wody pobranej w dniu 14 lutego 2023 r. z wodociagu
sieciowego Swiatniki, punkt poboru: wylewka w kottowni w Urzedzie Miasta i Gminy
Sobotka, Rynek 1, Sobétka (decyzja Nr 3063/0p/23). :

7. Z wody produkowanej przez wodocigg sieciowy Sulistrowiczki wody korzystajg 182
osoby. Z wody produkowanej przez wodociag sieciowy Swigtniki korzysta 12222 osoby.  ;

8. Aktualna wielkos¢ produkcji wody przez wodocigg sieciowy Sulistrowiczki wynosi
78,60 m’ /d, przez wodociag sieciowy Swiatniki: 2511,15 m? / d. :

9. Harmonogram pobierania prébek wody w 2023 r. realizowany jest zgodnie
z zafozeniami. Badania probek wody (na zlecenie zarzadcy) wykonywane sg przez
laboratorium EcoCentrum Elzbieta Wolny, ul. Grecka 58 C, 54-406 Wroclaw (nr akredytacji
AB 1343) oraz laboratorium ALS Czech Republic s.r.0., Na Harfie 336/9, Praha 9.

10. Wiasciciel wodociggu terminowo przekazuje kwartalne informacje dotyczace
wodociggu oraz ujmowanej wody. i

Jako$¢ wody uzdatnianej i dostarczanej z wodociagu sieciowego Sulistrowiczki
funkcjonujgcego w gminie Sobétka pod wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym
we  wszystkich pobranych probkach byla zgodna z wymaganiami okreslonymj
w.rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jakos¢ wody uzdatnianej i dostarczanej z wodociggu sieciowego Swiatniki
funkcjonujacego w- gminie Sobétka pod wzgledem mikrobiologicznym we wszystkich
pobranych prébkach byta zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pod wzgledem fizykochemicznym — w 3 zbadanych

i
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probkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu twardosci ogélnej, w 1 —
twardosci ogdlnej i niklu.

Wode uzdatniang i dostarczang odbiorcom w I pélroczu 2023 r. z wodociagu
sieciowego Sulistrowiczki funkcjonujacego w_gminie Sobétka uznano za przydatng do
spozycia przez ludzi.

Wode uzdatniang i dostarczana odbiorcom w I pélroczu 2023 r. z wodociagu
sieciowego Swiatniki funkcjonujacego w_gminie Sobétka uznano za warunkowo
przydatna __do_spozycia przez ludzi ze wzgledu na obowiazujaca decyzie¢ dotyczaca
warunkowej przydatnoéci wody z uwagi na podwyzszona twardos¢ ogdlng.

Zataczniki:
1. Tabela Nr 1 — Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach parametrow grupy A
igrupy B

2. Tabela Nr 2 - Wyniki badan probek wody pobranych w I pétroczu 2023 r.
z wodociggdw sieciowych Swigtniki i Sulistrowiczki funkcjonujgcych w gminie
Sobotka.

3. Tabela Nr 3 — ocena jakosci wody z wodociggdw sieciowych Swigtniki i
Sulistrowiczki funkcjonujacych w gminie Sobdtka w I pdtroczu 2023 r.

Otrzymuja:
Adresat

2.) Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Sle;Za”, ul. Czysta 7, 55-050
Sobotka

3. HK a/a
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Tabela Nr 1
Zakres analiz probek kontrolnych wody — parametry grupy A oraz parametry grupy B.

Parametry grupy A | Parametry grupy B
Wskazniki bakteriologiczne
1 Ogo6lna liczba mikroorganizméw 1 Ogolna liczba mikroorganizméw
w temp. 22° C po (68+4) h w temp. 22° C po (68+4) h
2 Liczba bakterii grupy coli 2 Liczba bakterii grupy coli
3 Liczba Escherichia coli 3 Liczba Escherichia coli
o Liczba Clostridium perfringens
(facznie z przetrwalnikami)
5 Liczba enterokok6w katowych
Wskazniki fizyczne i organoleptyczne
1 Barwa 1 Barwa
2 Metnosé 2 Metnosé
3 pH 3 pH
4 Przewodnos$¢ wiasciwa 4 Przewodno$¢ wiasciwa
5 Zapach 5 Zapach
6 Smak 6 Smak
7 Temperatura 7 Temperatura
_Parametry chemiczne
1 Chlor wolny 1 Jon amonowy
2 Azotyny
3 Azotany
4 Chlor wolny
5 Chloraminy
6 Chlorki
7 > chloranéw i chlorynow
8 Siarczany
9 Fluorki
10 Cyjanki ogdlne
11 Bromiany
12 Utlenialno$é
13 Twardo$é ogdlna
14 Antymon
15 Arsen
16 Bor
17 Chrom
18 Glin
19 Kadm
20 Magnez
21 Mangan ogdlny
22 Miedz
23 Nikiel
24 Olow
25 Rteé
26 Séd
27 Selen
28 Srebro




29 Wapn

30 Zelazo ogdlne

31 0,p’-DDE

32 p,p’-DDE

33 o,p-DDD

34 p,p’-DDD

35 o,p’-DDT

36 p,p’-DDT

37 Dieldryna

38 Chlorek winylu

39 Epoksyd heptachloru A
40 Epoksyd heptachloru B
41 Aldryna

42 Trichlorometan (chloroform)
43 Bromodichlorometan
44 Dibromochlorometan
45 Tribromometan

46 Trichloroeten

47 Tetrachloroeten

48 S Trichloroetenu i Tetrachloroetenu
49 1,2-dichloroetan

50 Heptachlor

51 o-HCH

32 B-HCH

53 y-HCH

54 8-HCH

55 HCB

56 YWWA

57 Benzo(a)piren

58 Benzo(b)fluoranten

59 Benzo(k)fluoranten

60 Benzo(g,h,i)perylen

61 Indeno(1,2,3-c,d)piren
62 Benzen

63 ¥ pestycydow

64 Epichlorohydryna

65 Og6lny wegiel organiczny
66 Akrylamid

67 Winklozolina

68 Dichlorofluanid

69 Tolilofluanid

70 Bifentryna

71 Fenpropatryna

72 Fenarymol

13 A-cyhalotryna

74 Permetryna

75 Cypermetryna

76 Deltametryna




77 Azoksystrobina

78 Bentazon

9 Epoxyconazole
| 80 Pendimetalina

81 > THM
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